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Работа блока БРН-208М7А регулирования напряжения генератора.
    При увеличении напряжения генератора выше номинального значения, например из-за выключения части нагрузки, возникает напряжение на первичных обмотках трансформатора Тр2 и на диагонали питания мостовой схемы блока БИН-3-20Д (У1). Это приводит к росту тока через ее плечи, к
увеличению падения напряжения на резисторах R1,R2 и к возрастанию разности потенциалов на измерительной диагонали. Вследствие этого увеличивается ток в управляющей обмотке Wупр первого каскада магнитного усилителя. Магнитный поток этой обмотки уменьшает магнитный поток внутренней обратной связи. Это вызывает уменьшение  напряженности магнитного поля сердечника, увеличение его магнитной проницаемости, индуктивности, индуктивного сопротивления рабочих обмоток первого каскада магнитного усилителя и уменьшение выходного тока подаваемого на управляющую обмотку Wупр второго каскада. С уменьшением магнитного потока этой обмотки  напряженность магнитного поля сердечников уменьшается, а это приводит к уменьшению тока рабочих обмоток ~W, т.е. к уменьшению тока возбуждения возбудителя, что вызывает снижение напряжения генератора до номинального значения.

